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1 - Inleiding 
 

Op 30 maart 2017 publiceerde TenneT de Integrale Effect Analyse (IEA) voor de nieuwe 

hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg (ZW380 Oost). De werkgroep Hoogspanning 

Haagse Beemden heeft onderliggende cijfermateriaal uit de Kwantitatieve Effect Analyse 

(KEA) getoetst. Dat leverde een aantal bevindingen op. Een aantal daarvan is op 12 april 

2017 besproken met TenneT, waarna deze punten nog eens tegen het licht zijn gehouden. 

 

1.1 Samenvatting  
Twee cruciale bouwstenen in de IEA zijn het aantal masten, dat nodig is voor een bepaald 

tracé, en de ruimte die deze innemen. Vanuit deze twee gegevens worden tal van effecten 

bepaald. [ŀƴŘǎŎƘŀǇΣ ƴŀǘǳǳǊΣ ōƻŘŜƳ Ŝƴ ǿŀǘŜǊΣ ǊǳƛƳǘŜƎŜōǊǳƛƪΣ ƪƻǎǘŜƴΧ ½Ŝ ǿƻǊŘŜƴ ŀƭƭŜƳŀŀƭ 

door deze waarden beïnvloed. 

Voor de ruimte die vrijkomt bij het amoveren (verwijderen) van bestaande masten is gere-

kend met een veel te hoge waarde. Daarnaast lijkt voor tracé Rood en Geel te zijn gerekend 

met een te hoog aantal nieuwe masten, en bij Paars en Blauw juist met te weinig. Daarom is 

met name voor de tracés Paars en Blauw in de IEA een te gunstig beeld geschetst. Daar deze 

afwijkingen doorwerken in bijna alle aspecten, wordt hierdoor een scheef beeld gegeven van 

de verhoudingen tussen de tracés. 

Verder heeft TenneT bij het bepalen van de effecten op de leefomgeving: 

- aanzienlijk smallere magneetveldzones gehanteerd dan het heeft gemeld aan het RIVM; 

- twee categorieën gevoelige bestemmingen buiten beschouwing gelaten; 

- geen rekening gehouden met het intensievere gebruik van bestaande verbindingen, dat leidt 

tot bredere magneetveldzones (en dus meer gevoelige bestemmingen).  

Door deze afwijkingen worden met name tracé Paars en Blauw te positief afgeschilderd. 

Tracé Rood en Geel presteren beter dan de IEA suggereert. 

De door Natuurmonumenten ontwikkelde Bosroute, waarmee het kerngebied Lobelia (ten 

noorden van Tilburg) wordt verlost van alle nu aanwezige hoogspanningsverbindingen, scoort 

ǾƻƭƎŜƴǎ ¢ŜƴƴŜ¢ ŜȄǘǊŜŜƳ ǎƭŜŎƘǘ ƻǇΧ ƘŜǘ ƻƴŘŜǊŘŜŜƭ bŀǘǳǳǊΦ 9Ŝƴ YŀŦƪŀšǎƪŜ ǳƛǘǎƭŀg. De verkla-

ring? Tracés die bestaande knelpunten oplossen en/of bestaande doorsnijdingen opheffen, 

krijgen veel strafpunten. Bijvoorbeeld, het verwijderen van bestaande lijnen: 

- geeft hinder voor omwonenden (?!); 

- leidt tot extra kosten; 

- tast natuur aan. 

Door deze invalshoek te kiezen lijken tracés die niet of nauwelijks oplossingen bieden voor 

bestaande knelpunten (met name tracé Paars en Blauw) positievere effecten te hebben dan 

tracés die dit wel doen. Tracé Geel, Rood en de Bosroute worden hierdoor te negatief afge-

schilderd. In dit rapport zullen we deze conclusies onderbouwen met voorbeelden. 
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1.2 Terugblik op het vorige MER 
Ondanks de kritiek, die onze werkgroep heeft op een aantal punten in de IEA, is een wel-

gemeend compliment ook ƻǇ ȊΩƴ ǇƭŀŀǘǎΦ In een niet eerder vertoonde, lovenswaardige open-

heid meldde TenneT niet alleen de conclusies, maar ook de onderliggende gegevens. Dat was 

zeven jaar geleden wel even anders. Toen maakte TenneT ook al een milieueffectrapport voor 

de ZW380Χ 

In 2010 schreven de gemeenten en de provincie Noord-Brabant aan minister Van der Hoeven 

hun visie op de ZW380. Na een fiks verlanglijstje meldden zij de Leefomgevingskwaliteit  de 

hoogste prioriteit te willen geven, hoger dan aspecten als Natuur en Landschap1: 

άhƻƪ ƘŜŎƘǘŜƴ ǿƛƧ ŜǊ ŀŀƴ ǳ ǘŜ ƳŜƭŘŜƴ Řŀǘ ǿƛƧ ōƛƧ ŘŜ ǳƛǘŜƛƴŘŜƭƛƧƪŜ ŀŦǿŜƎƛƴƎ ŘŜ ƎŜǾƻƭƎŜƴ ǾƻƻǊ 

de burgers, zeker op het gebied van veiligheid en gezondheid (onder andere magneetzones) 

- zelfs boven die van natuur en landschap - als eerste ǇǊƛƻǊƛǘŜƛǘ ǎǘŜƭƭŜƴΦέ 

De gemeenten en provincie is verteld dat tracé Noord het MMA was geworden. Een verba-

zingwekkende conclusie, omdat Noord ronduit slecht scoorde op leefomgevingskwaliteit. 

Kijken hoe TenneT en EZ tot deze conclusie waren gekomen was onmogelijk. Het MER was 

geheim verklaard en verzoeken om inzage bleven vruchteloos. 

Vijf jaar later werd het MER2 alsnog openbaar gemaakt. Daarin stond dat de onderzoekers, 

net als nu, tot de conclusie waren gekomen dat er voor dit gebied geen eenduidig MMA kon 

worden aangewezen. Daarom was er ƎŜǿŜǊƪǘ ƳŜǘ ǘƘŜƳŀǘƛǎŎƘŜ aa!Ωǎ. Tracé Noord (C150b) 

was MMA op slechts één van de onderwerpen: Natuur. Op de overige onderwerpen scoorden 

andere tracés beter. En op het onderwerp, dat gemeenten en provincie het belangrijkst 

vonden, was ƘŜǘ aa!Χ tracé Zuid (C150n). De onderzoekers constateerde dat:  

άǾƻƻǊ ƭŜŜŦomgevingskwaliteit alternatief C150n de voorkeur heeft. Dit is een autonoom 

tracé Řŀǘ ǎǇŜŎƛŀŀƭ ƻƴǘǿƛƪƪŜƭŘ ƛǎ ƻƳ ȊƻǾŜŜƭ ƳƻƎŜƭƛƧƪ ƎŜǾƻŜƭƛƎŜ ōŜǎǘŜƳƳƛƴƎŜƴ ǘŜ ƻƴǘǿƛƧƪŜƴΦέ  

 

1.3 Gemeenten voorgelogen door EZ/TenneT? 
C150n? Dat was tracé Zuid?! Waren de gemeenten in maart 2010 voorgelogen, dat tracé 

Noord ΨƘŜǘ aa!Ω was? Nee, legt TenneT desgevraagd uit. Per 1 juli 2010 zijn de regels voor 

milieueffectrapportages aangepast. In een later stadium is het MER in overeenstemming 

gebracht met die nieuwe regels. De verbazingwekkende conclusie dat tracé Noord het een-

duidige MMA zou zijn ging overboord, en er werd voor elk thema een apart MMA bepaald: 

ά5ƛǘ ōŜǘŜƪŜƴǘ όȊƛŜ ǎǘŀǇ п ƛƴ ƎŜǾƻƭƎŘŜ ƳŜǘƘƻŘŜύ Řŀǘ ǾƻƻǊ 5ŜŜƭƎŜōƛŜŘ п ǘƘŜƳŀǘƛǎŎƘŜ aa!Ωǎ 

worden gekozen: 

Á Leefomgevingskwaliteit: C150n; (tracé Zuid) 

Á Landschap en cultuurhistorie: C380b/C380n; (andere varianten) 

Á bŀǘǳǳǊΥ /мрлōмκ/мрлōнκbΦέ (tracé Noord-varianten)  

                                                           
1 Brief RO/PV/2010-125 van 10 juli 2010 van de West-Brabantse Vergadering aan minister Van der Hoeven. 
2 Concept-MER 2010 (PDF, 11 Mb), paragraaf 8.3.5 op pagina 169. 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/06/ZW380%20concept%20MER%20Bro%20ZWwest%202015%20met%20oplegnotitie%20over%20west%20irt%20oost.pdf
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1.4 Fouten, omissies en afwijkingen 
De openheid laat wel zien dat er 

fouten, omissies en afwijkingen 

zitten in de integrale effect-

analyse (IEA). Dat feit op zich is 

geen verrassing.  

Onder de motorkap van de IEA zit 

een Kwantitatieve Effect Analyse 

(KEA), met honderden waarden 

(zie onder). Logisch dat er hier en 

daar een kleine afwijking zit. Zo-

lang die afwijkingen gelijkmatig 

zijn verdeeld over de alternatie-

ven is er geen probleem. Maar 

dat is hier niet het geval.  

Met name in deelgebied 3 bevoordelen de afwijkingen de Paarse en Blauwe tracés. De Gele, 

Rode en Bosroute-alternatieven worden flink benadeeld. Het gevolg is dat er in de IEA een 

scheef beeld wordt gegeven van de verhoudingen tussen, en de effecten van de tracés.  

In dit document wil de werkgroep een aantal afwijkingen in de IEA/KEA benoemen, en de 

informatie (zo veel mogelijk), ook corrigeren, nuanceren en aanvullen.   
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2 - Aantallen masten en oppervlakte 
 

Veel cijfers in de IEA zijn afgeleid van twee getallen: het aantal masten dat nodig is om een 

tracé te realiseren, en het oppervlakte dat een mast in beslag neemt. 

 

- Landschap? Hoe meer masten, hoe sterker het landschap wordt aangetast. 

- Natuur? De ruimte die een mast inneemt is een belangrijke maatgever voor de aantasting 

van natuurwaarden. 

- Bodem en water? De mastvoeten bepalen de score bij twee criteria. 

- Ruimtegebruik? Het fysiek ruimtebeslag wordt gebaseerd op de ruimte die de mastvoeten 

innemen, en wordt gesaldeerd met de vrijkomende ruimte van gesloopte verbindingen. 

- Kosten? De masten vormen daarin een belangrijke component. In december 2016 heeft 

TenneT alvast voor een bedrag van 200 miljoen euro aan masten besteld3.  

Als van twee waarden zoveel criteria worden afgeleid, dan is het van het grootste belang dat 

juist deze gegevens zo zuiver mogelijk worden bepaald. Dat is niet gebeurd. 

 

2.1 Alle soorten tracés over één kam? 
In december 2016 maakte TenneT bekend het benodigde aantal masten per alternatief te wil-

len bepalen, door de lengte van de bovengrondse tracés te delen door één vaste waarde: 400 

meter. Onze werkgroep heeft daar bezwaar tegen gemaakt.  

Bij tracés die bundelen met een bestaande bovengrondse hoogspanningslijn wordt de afstand 

tussen de masten afgestemd op die van de bestaande lijn: het zogeheten Ψin de pasΩ-principe4. 

Bij die tracés is de veldafstand 350 tot 370 meter.  

Andere tracés kunnen wel optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van Wintrack-

masten. Bij die alternatieven staan de masten idealiter (volgens opgave van TenneT5) 400 tot 

450 meter uit elkaar staan. Dat scheelt enorm in het aantal benodigde masten, en werkt door 

in allerlei cijfers van de effectanalyse.  

 

2.2 Geen realistische afstanden 
Na tussenkomst van de MER Monitoringscommissie beloofde TenneT om in het MER van 

ZW380 Oost ΨǊŜŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜΩ ŀŦǎǘŀƴŘŜƴ ǘǳǎǎŜƴ ŘŜ ƳŀǎǘŜƴ ǘŜ ȊǳƭƭŜƴ ƘŀƴǘŜǊŜƴΦ Wie de cijfers 

bekijkt krijgt de indruk dat dit niet is gebeurd. In tegendeel. De discrepantie is eerder groter 

gemaakt.  

In de Kwantitatieve Effecten Analyse is bij het onderwerp Ruimtegebruik, onder het crite-

rium Fysiek ruimtebeslag, vermeld wat de tracélengte is en hoeveel masten er nodig zijn. 

Door deze waarden op elkaar te delen kunnen we zien op welke gemiddelde veldafstanden 

TenneT is uitgekomen.  

                                                           
3 Zie onder meer het artikel Voorlopige gunning Wintrack II. 
4 Zie het document 'In de pas' of 'uit de pas'? op de website www.zw380.nl.  
5 Zie het MER van zusterproject DW380, pagina 177 bovenaan. 

https://www.heijmans.nl/nl/nieuws/voorlopige-gunning-wintrack-ii-tennet-aan-heijmans-en-europoles/
http://www.visioen.nl/hoogspanning/zw380/ZW380%20-%20Vragen%20aan%20de%20monitoringscommissie%20-%20In%20de%20pas%20of%20uit%20de%20pas.pdf
http://www.zw380.nl/
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/09/MER%20AD%20alternatieven_075795728_VD_incl%20separate%20bijlagen.pdf
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2.2.1 Aantal benodigde masten voor tracé Rood R3 

Alternatief Rood R3 (dikke rode lijn) bundelt niet met een bestaande hoogspanningsverbin-

ding. Dit 40 km lange tracé kan met veldlengtes van 400 tot 450 meter optimaal gebruik 

maken van de mogelijkheden van Wintrack. Bij een gemiddelde veldafstand van 420 meter 

zouden er 96 masten nodig zijn. Kijkend naar realistische mastposities zijn dat maximaal 100 

masten (zie bijlage 2). TenneT komt echter uit op 109 masten, ofwel elke 367 meter een mast. 

 

2.2.2 Aantal benodigde masten voor tracé Paars Biesbosch (P3 vBi) 

Dan de variant Paars Biesbosch. 90 procent van dit 48,5 km lange tracé bundelt met een 

bestaande hoogspanningslijn: 

- 24,1 km met de 380 kV-verbinding GT-BSL (gemiddelde veldafstand 370 m) 

- 19,1 km met de 380 kV-verbinding GT-EHV (gemiddelde veldafstand 350 m) 

- 5,3 km vrij tracé (gemiddelde veldafstand 420 m) 

Gemiddeld geeft dit een veldlengte van 365 meter, ofwel 133 masten. Met enig schuiven kan 

het tracé mogelijk worden gerealiseerd met drie masten minder: 130 masten. TenneT komt 

echter uit op tien masten minder: slechts 123. Gemiddelde veldafstand, 394 meter. Omdat de 

ƎŜōǳƴŘŜƭŘŜ ǘǊŀŎŞŘŜƭŜƴ Ψƛƴ ŘŜ ǇŀǎΩ zouden worden uitgevoerd, zijn er slechts 3 masten over 

voor het vrije tracédeel: veldlengte 1.765 meter?! 

Het aantal masten van tracé Paars P3 vBi wordt 7,5 procent te rooskleurig afgeschilderd. 

Vergeleken met tracé Rood R3 is er sprake van een afwijking ǘƻǘ ȊƻΩƴ 20 procent. Die 20 pro-

cent werkt door in allerlei aspecten. Gevolg: de verhoudingen tussen de tracés zijn niet goed 

weergegeven.  
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2.2.3 Aantal benodigde masten voor de Bosroute varieert 

Dan de variant van tracé Paars P3 vBi vBo. Die lijkt als twee druppels water op Paars variant 

Biesbosch. Het enige verschil is dat dit tracé via de Bosroute loopt.  

Bij tracé Geel variant Bosroute (zie foto onder) rekent TenneT met (139 - 123 =) 16 extra 

masten ten opzichte van tracé Geel G3, om in de Bosroute de vervanging van 6,2 km be-

staande 380 kV-verbinding Geertruidenberg - Eindhoven te realiseren. Dat is wat aan de hoge 

kant, maar wel geloofwaardig. 

Bij tracé Paars Biesbosch/Bosroute rekent TenneT op (156 - 123 =) 33 masten extra. En dat 

voor precies hetzelfde stukje vervangingstracé van 6,2 km?! Dat is volstrekt ongeloofwaardig. 

 

2.2.4 Aantal benodigde masten voor Geel Bosroute (G3 vBo) 

Een laatste steekproef: tracé Geel variant Bosroute. Inclusief het vervangingstracé van de 

Bosroute heeft dit alternatief een lengte van 49,6 km. Daarvan is 10,2 km gebundeld met de 

bestaande 380 kV-verbinding. De overige tracédelen zijn gebundeld met andere infrastructuur 

of volgen een vrij tracé. Gemiddelde veldlengte: 406 meter, ofwel 124 masten. TenneT komt 

uit op 139 masten, ofwel 15 masten meer. Veldlengte slechts 357 meter? Dat is ruim 12 

procent meer dan verwacht. 

Conclusie: vergeleken met tracé Paars Biesbosch worden de Bosroute, tracé Geel en tracé 

Rood ȊƻΩƴ 20 procent slechter afgeschilderd dan realistisch is. Deze afwijking werkt door in 

tal van criteria en kan een groot verschil maken in de gerapporteerde effectenΧ 
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2.3 Geen realistische oppervlaktes masten 
Om het ruimtegebruik te bepalen is er voor gekozen om te kijken naar het oppervlak dat de 

masten in beslag nemen. Op zich is dat een wonderlijke keuze. Immers, ook onder de gelei-

ŘŜǊǎ ƛǎ ŜǊ ǊǳƛƳǘŜ ƴƻŘƛƎΦ ¢ŜƴƴŜ¢ ǎƭǳƛǘ ƴƛŜǘ ǾƻƻǊ ƴƛŜǘǎ ½whΩŜƴ ŀŦΣ ŘƛŜ ŘŜ ƎŜōǊǳƛƪǎƳƻƎŜƭƛƧƪƘŜŘŜƴ 

van de grond rond een hoogspanningsverbinding sterk beperken. De ZRO-oppervlakte was 

wellicht een betere maatstaf geweest. 

Er is voor gekozen om uit de gaan van het oppervlak dat de masten in beslag nemen. In de 

Kwantitatieve Effect Analyse (KEA, waar de plusjes en minnetjes in de IEA op zijn gebaseerd) 

gaat TenneT er vanuit dat een nieuwe Wintrackmast een oppervlakte inneemt van 0,1 ha 

(1.000 m2): 20 bij 50 meter. Dat is een realistische waarde. Eén Wintrackmast bestaat uit twee 

aparte pylonen, die elk een fundering hebōŜƴ ƳŜǘ ŜŜƴ ŘƻƻǊǎƴŜŘŜ Ǿŀƴ ȊƻΩƴ нр ƳŜǘŜǊΦ 

De ruimte die de nieuwe masten innemen wordt verrekend met de ruimte die vrij komt, als 

masten van te amoveren verbindingen worden verwijderd. En daar ging het mis. TenneT is er 

van uit gegaan dat er bij elke verwijderde mast evenveel ruimte vrij komt als een Wintrack-

mast vraagt: 1.000 m2. Dat is volstrekt niet realistisch. Er zijn grote verschillen in de opper-

vlakte die masten innemen. Elke geamoveerde mast gelijkstellen aan een Wintrackmast leidt 

tot absurde waarden in de IEA. 

TenneT claimt dat het in dit stadium nog niet kan werken met nauwkeuriger cijfers, omdat het 

erg veel werk is om uit te zoeken hoe het precies in elkaar steekt. Dat argument gaat niet op. 

TenneT zal ongetwijfeld een administratie hebben waarin is beschreven waar welk type mast 

staat. Dit op een rijtje zetten is niet veel werk. 

De werkgroep heeft het vrij exact uitgezocht, en was in een uurtje klaar. Daarbij is dankbaar 

gebruik gemaakt van www.hoogspanningsnet.com. Deze organisatie heeft zeer grondig 

gedocumenteerd wat voor typen masten er zijn gebruikt in de diverse verbindingen. Op hun 

netkaart (zie hier onder) is dit alles heel nauwgezet beschreven.  

Kijk je naar de werkelijke afmetingen van te amoveren masten dan blijken er grote afwijkin-

gen te zitten, tussen de oppervlaktes die TenneT rapport en wat echt mag worden verwacht. 

  

http://www.hoogspanningsnet.com/
http://webkaart.hoogspanningsnet.com/#15/51.6902/4.7468
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2.3.1 Bosroute: afwijking van 233 procent 
Bij de Bosroute worden portaalmasten verwijderd. Een portaalmast neemt een oppervlakte in 

beslag van 12 bij 24 meter. Voor elke verwijderde mast komt er ȊƻΩƴ 300 m2
 vrij. TenneT re-

kent echter met 1.000 m2. Dat is 700 m2 per mast teveel, een afwijking van 233 procent. 

 

2.3.2 Overige masten: afwijking minimaal 900 procent 

Bij andere tracédelen worden kleinere 150 kV- en 380 kV-masten verwijderd. De grote 380 kV 

Donau-masten nemen een oppervlakte in van 9 bij 9 meter. Sloop je deze masten dan komt er 

maximaal 100 m2 per mast vrij. 150 kV ΨIŀƳŜǊƪƻǇΩ-masten meten slechts 7 bij 7 meter. Dat is 

ȊƻΩƴ 64 m2. En een portaal neemt hooguit 40 m2 in beslag. TenneT rekent voor al deze masten 

echter eveneens met 1.000 m2 vrijkomende ruimte per mast. Dat is een afwijking van mini-

maal 900 procent, die doorwerkt in allerlei criteria. 

 

2.3.3 Gevolg: onzinnige vergelijkingen  

Als we wat beter kijken naar de deeltracés, en rekening houden met de typen te amoveren 

masten en portalen, dan komt er bij tracé Rood R3 ongeveer 1,2 ha vrij. Dit tracé vergt echter 

10,0 ha. Conclusie: tracé Rood R3 neemt (aan mastoppervlakte) 8,8 ha meer in dan er vrij 

komt. Zet je deze cijfers af tegen wat TenneT rapporteert in de KEA, dan scheelt dat 12,3 ha. 

           Wintrack                     Portaalmast                   Donau 380kV              Hamerkop 150kV 
H 60-65 m, B 20m, D 50m           H 60m, B 12m, D 24m                        H 48m, B 9m, D 9m                      H 24m, B 7m, D 7m 
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Voer je dezelfde exercitie uit voor tracé Paars P3 vBi, dan is het verschil nog groter. Dit tracé 

amoveert meer masten dan Rood R3, maar het omdat het vooral om kleine 150 kV-masten 

gaat is het verschil kleinΦ 5Ŝ ǾǊƛƧƪƻƳŜƴŘŜ ǊǳƛƳǘŜ ƛǎ ǾǊƛƧǿŜƭ ƎŜƭƛƧƪΦ !ƭƭŜŜƴΧ Tracé Paars P3 vBi 

heeft 30 Wintrackmasten meer nodig dan Rood R3. Dit tracé heeft puur aan mastvoetopper-

vlakte geen 8,8 ha, maar 11,6 ha meer nodig dan er vrij komt: 

 

 

In de KEA rapporteerde TenneT dat tracé Paars P3 vBi per saldo 37 procent meer ruimte zou 

vrijmaken dan Rood R3 (namelijk 4,8 in plaats van 3,5 ha). Wie echter wat beter kijkt zal zien 

dat het precies andersom is. Tracé Paars P3 vBi heeft per saldo 32 procent meer ruimte nodig 

dan Rood R3 (namelijk 11,6 in plaats van 8,8 ha). Conclusie: de vergelijking waar de IEA op is 

gebaseerd is onzinnig. En alle waarden die hiervan zijn afgeleid (bijvoorbeeld voor de effecten 

op de natuur) eveneens. 
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3 - Gevoelige bestemmingen 
 

De aanleg van het nieuwe tracé beïnvloedt gevoelige bestemmingen op vijf manieren. Er zijn 

vier negatieve effecten (categorie A, B, C en D) en één positief effect (categorie E).  

 

3.1 Vijf categorieën gevoelige bestemmingen 
Neem de 380 kV-verbinding Geertruidenberg - Eindhoven, waar drie van de vier tracéalterna-

tieven mee willen bundelen. Deze verbinding heeft nu een magneetveldzone van 2 x 150 

meter6: 

 

Bij vervanging van de bestaande verbinding met Wintrackmasten wordt de magneetveldzone 

een stuk smaller: 

- 2 x 60 meter bij een vrij solo-tracé (twee circuits met 380 kV) 

- 2 x 80 meter bij een vrij gecombineerd tracé (twee circuits 380 kV + twee circuits 150 kV) 

Bij vervanging kunnen bijvoorbeeld sommige woningen opnieuw in de magneetveldzone 

komen (B), en andere worden vrijgespeeld (E):  

 

Bij ZW380 is het plan om de bestaande verbinding in stand te houden, en de nieuwe ver-

binding daarmee te laten bundelen. Wordt er gebundeld met een bestaande verbinding, dan 

beïnvloeden de magneetvelden elkaar. Doorgaans worden deze sterker en dus breder. Voor 

de nieuwe verbinding gaat TenneT uit van een indicatieve magneetveldzone van 2 x 90 meter 

(ofwel: de breedte neemt bij bundeling toe met 11 tot 50 procent).  

  

                                                           
6 Bron: RIVM Netkaart Hoogspanningslijnen: http://geodata.rivm.nl/netlijnen.html   

              B                    E        

http://geodata.rivm.nl/netlijnen.html
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3.2 Geraakte gevoelige bestemmingen 
Bij bundeling met een bestaande verbinding kunnen er vier categorieën gevoelige bestem-

mingen worden geraakt. 

 

- A: nieuwe gevoelige bestemmingen bij de nieuwe verbinding (woning 2 en 3) 

- B: bestaande gevoelige bestemmingen bij de nieuwe verbinding (woning 4 t/m 9) 

- C: bestaande gevoelige bestemmingen bij de bestaande verbinding (woning 10 t/m 15) 

- D: nieuwe gevoelige bestemmingen bij de bestaande verbinding (woning 16 en 17) 

 

De Monitoringscommissie riep TenneT op om alle gevoelige bestemmingen άŘƛŜ ƻǇ ŜŜƴ ƻŦ 

andere manier geraakt worden door de ontwikkeling van een nieuwe hoogspannings-

ǾŜǊōƛƴŘƛƴƎΣέ in beeld te brengen. In de effectanalyse verschaft TenneT slechts informatie over 

drie van de vijf categorieën. Over de categorieën C en D wordt geen informatie verschaft7. 

 

3.2.1 Categorie C 

Ten aanzien van categorie C erkent TenneT dat bundeling voor deze gevoelige bestemmingen 

(die al een magneetveldsterkte van meer dan 0,4 T˃ te verduren hebben), waarschijnlijk leidt 

tot een toename van de veldsterkte. Alleen ziet TenneT geen reden om hier informatie over te 

verschaffen in het MER. TenneT verwijst naar een advies van de Gezondheidsraad. 

In 2007 is aan de Gezondheidsraad een drietal vragen over hoogspanningslijnen voorgelegd: 

ά1: In hoeverre kunnen de door de Raad van State aanbevolen metingen gebruikt worden 

om een wetenschappelijk gefundeerde beoordeling van het risico te maken, in situaties 

waarbij geen sprake is van langdurige blootstelling zoals bedoeld in het VROM advies 

uit 2005? 

2: Is er voldoende wetenschappelijke onderbouwing om het product tussen blootstellings-

duur en hoogte van het magneetveld te hanteren als maat voor het gezondheidsrisico? 

Of ziet u andere mogelijkheden om een dergelijk verband aan te geven? 

3: Is er voldoende wetenschappelijke informatie om aan te geven welke toename van het 

magneetveld, boven de 0,4 microTeslaΣ ŜŜƴ άǎƛƎƴƛŦƛŎŀƴǘŜέ ǘƻŜƴŀƳŜ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǊƛǎƛŎƻ ǾƻƻǊ 

kinderleukemie ƳŜǘ ȊƛŎƘ ƳŜŜ ōǊŜƴƎǘΚέ 

 

                                                           
7 Zie ook het factsheet over de Vergeten gevoelige bestemmingen op de website www.zw380.nl.  

 A          B                      C         D 

http://www.visioen.nl/hoogspanning/zw380/ZW380%20-%20Vragen%20aan%20de%20monitoringscommissie%20-%20Gevoelige%20bestemmingen%20v3.pdf
http://www.zw380.nl/
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Op 21 februari 2008 heeft de Gezondheidsraad deze vragen beantwoord, in een briefadvies8. 

Voor het complete advies, zie de voetnoot, maar de Gezondheidsraad concludeerde onder 

meer het volgende: 

ά9Ǌ ƪŀƴ ƎŜŜƴ ǳƛǘǎǇǊŀŀƪ ǿƻǊŘŜƴ ƎŜŘŀŀƴ ƻǾŜǊ ōƛƧ ǿŜƭƪŜ ƳŀǘŜ Ǿŀƴ ōƭƻƻǘǎǘŜƭƭƛƴƎ ƘŜǘ ǊƛǎƛŎƻ 

ΨǎƛƎƴƛŦƛŎŀƴǘΩ ƛǎ ǾŜǊƘƻƻƎŘ ǘŜƴ ƻǇȊƛŎƘǘŜ Ǿŀƴ ōƭƻƻǘǎǘŜƭƭƛƴƎ ŀŀƴ лΣп ˃¢Φέ 

In het verlengde hiervan kon dus ook niet worden gezegd tot welke mate van blootstelling het 

risico gelijk zal blijven. 

In eerdere onderzoeken was een verband gevonden bij veldsterktes van 0,2 tot 0,5 T˃. Dat is 

een bandbreedte waar veel mensen in wonen. Er staan weinig woningen in zones met een 

nog hogere veldsterkte. Die groep is te klein om significante conclusies aan te verbinden. De 

Gezondheidsraad schreef wel: 

ά±ƻƻǊŀƭ ǿŀƴƴŜŜǊ ŘŜ veldsterkte veel hoger is dan het onderzochte bereik dient men zeer 

voorzichtig te ȊƛƧƴ ōƛƧ ƘŜǘ ƎŜōǊǳƛƪ Ǿŀƴ ŜŜƴ ΨŘƻǎƛǎΩΣ ȊƻƭŀƴƎ ƴƛŜǘ bekend is welke karakteris-

tieken van ƘŜǘ ōƭƻƻǘǎǘŜƭƭƛƴƎǎǇŀǘǊƻƻƴ ƻƻǊȊŀƪŜƭƛƧƪ ǾŜǊōƻƴŘŜƴ ȊƛƧƴ ƳŜǘ ƘŜǘ ǊƛǎƛŎƻΦέ 

Met andere woorden: de Gezondheidsraad kon geen dosis adviseren, waarbij een toename 

van de veldsterkte niet zou leiden tot een stijging van de risƛŎƻΩǎΦ 

 

3.2.2 Verschillende conclusies 

Mede op basis van dit advies van de Gezondheidsraad besloot minister Cramer van VROM in 

2008 het beleidsadvies uit 2005 aan te scherpen. Sindsdien gelden ook speeltuintjes, erven en 

tuinen als gevoelige bestemmingen. 

TenneT trok op basis van het advies precies een tegenovergestelde conclusie. Als er geen 

uitspraak kan worden gedaan over ŘŜ ǊƛǎƛŎƻΩǎ ƛƴ ǊŜƭŀǘƛŜ ǘƻǘ ŜŜƴ ǾŜǊƘƻƻƎŘŜ ōƭƻƻǘǎǘŜƭƭƛƴƎΣ Řŀƴ ƛǎ 

ȊƻΩƴ ŜŦŦŜŎǘ όǾƻƭƎŜƴǎ ¢ŜƴƴŜ¢ύ ƴƛŜǘ ǊŜƭŜǾŀƴǘΦ ±ŀƴŘŀŀǊ Řŀǘ ¢ŜƴƴŜ¢ ƘŜŜŦǘ ōesloten om de aan-

tallen woningen die bij een bepaald tracé te maken gaan krijgen met ȊƻΩn verhoogde bloot-

stelling, categorie C, buiten beschouwing te laten in het milieueffectrapport en de effect-

analyse. 

 

3.2.3 Categorie D 

Voor wat betreft categorie D verwacht TenneT dat de toename van de magneetveldzone ten 

gevolge van bundeling maximaal 5 meter zal zijn, en dat er daarom weinig extra gevoelige be-

stemmingen zijn te verwachten. Op deze veronderstelling is wel wat af te dingen. Immers, 

voor de nieuwe, magneetveldarme Wintrackmasten gaat TenneT uit van een toename met 10 

tot 30 meter (11 tot 50 procent). Dan is het vreemd om te veronderstellen dat het effect bij 

bestaande verbindingen beperkt zal blijven tot maximaal 5 meter (3 procent). 

                                                           
8 Zie Briefadvies Hoogspanningslijnen van de Gezondheidsraad. 

https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/hoogspanningslijnen_200804.pdf
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3.3 Ontbrekende cijfers verzameld 
TenneT had al aangekondigd deze categorieën buiten beschouwing te zullen gaan laten. Om 

de informatie over deze categorieën toch beschikbaar te maken heeft de werkgroep, met hulp 

van het Kennisplatform EMV en het RIVM (voor wat betreft de te hanteren formules en vuist-

regels), zelf alle hoofdtracés en een aantal varianten van tracés voor de deelgebieden 2 en 3 

geanalyseerd.  

Bij de analyse zijn alle vijf categorieën gevoelige bestemmingen zo nauwkeurig mogelijk in 

beeld gebracht. Daartoe zijn voor de bestaande verbindingen de magneetveldzones als uit-

gangspunt genomen, zoals gepubliceerd op de Netkaart Hoogspanningsverbindingen van het 

RIVM. 

hǇ ƭǳŎƘǘŦƻǘƻΩǎ Ǿŀƴ ŘŜ ǊŜƎƛƻ ȊƛƧƴ ŀƭƭŜ ōƛƧ ƘŜǘ Kadaster bekende en door de ZW380 beïnvloede 

gevoelige bestemmingen gemarkeerd, en ingedeeld in één van de vijf categorieën (zie foto 

hierboven). De resultaten vindt u in bijlage 1 (PDF, 12 Mb). 

5ŜŜƭƎŜōƛŜŘ о ƛǎ ǾŜŜƭ ƎǊƻǘŜǊ Řŀƴ ŘŜŜƭƎŜōƛŜŘ нΦ hƳ ǘƻŎƘ ŀƭƭŜ ŦƻǘƻΩǎ ƻǇ ŜŜƴ ōǊǳƛƪōŀǊŜ ǎŎƘŀŀƭ ǘŜ 

kunnen afdrukken is deelgebied 3 daarom opgesplitst in zeven aparte sectoren (3A t/m 3G). 

Wie de tellingen wil controleren kan desgewenst al het bronmateriaal downloaden van 

Google Drive. Er zijn versies op een lage resolutie beschikbaar (3 tot 5 Mb), maar ook op een 

heel hoge resolutie (60 tot 120 Mb per foto). 

 

3.3.1 Uitkomsten 

Met de deeltracés en de varianten die door de werkgroep zijn onderzocht kunnen 36 combi-

naties worden gemaakt, waaronder de meest kansrijke. Voor deze combinaties zijn de ge-

voelige bestemmingen in elke categorie geteld. De uitkomst? Die is als volgt opgebouwdΧ 

 

 

  

http://www.kennisplatform.nl/
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen
http://geodata.rivm.nl/netlijnen.html
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?geometry.x=91859.90875&geometry.y=399796.840625&zoomlevel=4
http://www.visioen.nl/hoogspanning/zw380/ZW380%20-%20Reactie%20op%20MER%20ZW380%20Oost%20-%20Bijlage%201.pdf
https://drive.google.com/open?id=0BzeC6tztnVmZdjJzLU9vR01QUGM
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Voor elke combinatie van tracés en/of varianten is per categorie het te verwachten aantal 

geraakte gevoelige bestemmingen vermeld. Ter vergelijking is daarnaast ook beschreven: 

- welk aantal we in het MER verwachtten te zien (alleen categorie A+B) 

- het aantal gevoelige bestemmingen dat wordt geraakt met een negatief effect (A+B+C+D) 

- het aantal nieuwe gevoelige bestemmingen dat een tracé raakt (A+D) 

- het aantal bestaande gevallen dat wordt vrijgespeeld (E) 

- het resultaat per saldo (A+D-E): komen er extra gevoelige bestemmingen bij in de > 0,4 T˃-

contour, of neemt het aantal af.  

In de kolom Saldo kreeg een combinatie die leidde tot: 

- een toename, een rode achtergrondkleur; 

- een afname met maximaal 100 gevoelige bestemmingen, achtergrondkleur geel; 

- meer dan 100 vrijgespeelde gevoelige bestemmingen, achtergrondkleur groen. 

 

3.3.2 Combinaties met tracé Blauw (B2) 

 

Tracé Blauw B2 kan in deelgebied 3 worden gecombineerd met Paarse en met Blauwe tracés. 

De beste effecten op het aantal gevoelige bestemmingen worden bereikt in combinatie met 

tracé Paars variant Bosroute (P3 vBo) of met tracé Blauw variant Bosroute (B3 vBo).  

 

3.3.3 Combinaties met tracé Paars (P2) 

 

Tracé Paars P2 raakt in deelgebied 2 aanzienlijk meer gevoelige bestemmingen, terwijl dezelf-

de aantallen worden vrijgespeeld. Dit tracé kent zelfs combinaties die per saldo zullen leiden 

tot een toename van het aantal gevoelige bestemmingen in de > 0,4 T˃-contour. 
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3.3.4 Combinaties met variant Paars Oudenbosch (P2 vOu) 

 

Tracé Paars variant Oudenbosch (P2 vOu) raakt aanzienlijk minder gevoelige bestemmingen. 

Dat is vooral te danken aan het feit dat deze variant in deelgebied 2 twee ondergrondse 

tracédelen bevat: één voor en één na Oud-Gastel. Verder geeft deze variant een nieuwe door-

snijding waar geen opgeheven doorsnijding tegenover staat en wordt er noch gecombineerd, 

noch gebundeld. Op basis hiervan kan deze variant als kansloos worden beschouwd. 

 

3.3.5 Combinaties met Paars Westzijde A17 (P2 vWe) 

 

Tracé Paars variant Westzijde A17 (P2 vWe) raakt minder gevoelige bestemmingen dan het 

hoofdtracé van dit alternatief, maar het gaat nog steeds om forse aantallen. De combinatie 

met Blauw variant Bosroute in deelgebied 3 (B3 vBo) lijkt het beste voor dit tracé de beste 

optie te zijn. 

 

3.3.6 Combinaties met Rood (R2) 

 

Tracé Rood in deelgebied 2 (R2) kan in deelgebied alleen combineren met Rode en Gele 

tracés. Ondanks die beperkte keuze levert dit tracé ontegenzeggelijk de beste mogelijkheden 

om nieuwe gevoelige bestemmingen te voorkomen, en bestaande gevoelige bestemmingen 

op te lossen.  

Is het doel zo min mogelijk gevoelige bestemmingen te raken? Dan heeft de combinatie met 

tracé Rood (R3) de beste papieren (slechts 17 geraakte gevoelige bestemmingen). 
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Is het doel per saldo een zo groot mogelijk afname van het aantal gevoelige bestemmingen te 

bereiken? Dan biedt tracé Geel variant Bosroute de beste mogelijkheden (een afname met 

562 gevoelige bestemmingen). 

 

3.3.7 Combinaties met Geel (G2) 

 

Tracé Geel (G2) kan in deelgebied 2 niet tippen aan tracé Rood. Met dit tracé worden zoveel 

gevoelige bestemmingen geraakt dat een combinatie niet is aan te bevelen. 

 

3.3.8 Combinaties met Geel Westzijde A17 (G2 vWe) 

 

Tracé Geel variant Westzijde A17 (G2 vWe) scoort nauwelijks beter dan de het hoofdtracé G2, 

dat aan de oostzijde van de snelweg is getraceerd. 

 

3.3 Scores vergelijken 
De scores van de tracés kunnen op 1.001 manieren worden vergeleken. In de volgende para-

grafen hebben we een paar verschillende invalshoeken naast elkaar gezet, en telkens de vijf 

beste en de vijf slechtst scorende combinaties onder elkaar gezet. De score op de betreffende 

invalshoek staat in de meest rechtse kolom. Bijvoorbeeld: 
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3.3.1 Alleen kijken naar de nieuwe verbinding 

Stel, we negeren alle andere effecten en kijken alleen wat er gebeurt in de magneetveldzone 

van de nieuwe verbinding (MER, categorie A+B). Hoe scoren de combinaties dan? 

 

 

3.3.2 Zo min mogelijk gevoelige bestemmingen raken 

Wat is de uitslag als we de vrijgespeelde gevoelige bestemmingen negeren, en alleen kijken naar wat 

er door de nieuwe verbinding wordt geraakt (Geraakt, categorie A+B+C+D). Dan zijn dit de vijf beste en 

de vijf minst presterende combinaties. 
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3.3.3 Zo min mogelijk nieuwe situaties met gevoelige bestemmingen 

Een andere redenering kan zijn: de bestaande gevallen hebben pech, we proberen alleen zoveel moge-

lijk te voorkomen dat er nieuwe situaties met gevoelige bestemmingen bij komen: de categorieën A en 

D. Dan zijn dit de best scorende combinaties. 

 

 

3.3.4 Per saldo, zo veel mogelijk woningen uit de > 0,4 ˃ T-zones 

In de richtlijnen die de ministers ten behoeve van ZW380 hebben opgesteld, wordt aangegeven dat de 

aanleg van de nieuwe verbinding moet worden aangegrepen om zoveel mogelijk bestaande knelpun-

ten met gevoelige bestemmingen op te lossen. Een goede maatstaf zou kunnen zijn hoeveel er per 

saldo wordt vrijgespeeld. 
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3.3.5 Deel van gevoelige bestemmingen telt niet mee 

Er gaan stemmen op om gevoelige bestemmingen, die mogelijk in aanmerking komen voor een ver-

kabelingsregeling, niet mee te nemen in de vergelijkingen. Omdat daar een andere regeling voor in de 

maak is zouden die gevoelige bestemmingen geen invloed mogen hebben op de keuze van het ZW380-

tracé. Dat is een erg kortzichtige ǊŜŘŜƴŜǊƛƴƎΧ Bovendien maakt het geen verschil voor de scores. 

In het voorjaar van 2011 kwam TenneT met een voorstel voor een uitkoop- en verkabelingsregeling. 

Daarmee zouden in tien jaar tijd alle bestaande gevoelige bestemmingen kunnen worden opgelost, 

terwijl de kosten voor de energiegebruikers nauwelijks stegen. 

Toenmalig minister Verhagen zei het voorstel van TenneT te omarmen. Hij oogstte lof van de hele 

Tweede Kamer, maar traineerde vervolgens de invoering van de regeling net zo lang tot zijn kabinet 

was gevallen. Zijn opvolger Kamp voelde niets voor het saneringsplan. Hij kleedde de regeling sterk uit 

en verzon dat gemeenten op last van de EU een fors deel van de kosten zouden moeten betalen (een 

bewering die door de Europese Commissie werd ontkracht). 

Van de lijnen die mogelijk bij ZW380 Oost worden geamoveerd, zou (voor zover bekend), alleen een 

klein stukje van de 150 kV-verbinding Breda - Roosendaal in aanmerking komen voor de regeling. Het 

gaat om minder dan twee kilometer, van de 23,3 kilometer lange verbinding. Daarmee zouden 419 

gevoelige bestemmingen waaronder een school kunnen worden vrijgespeeld. 87 gezinnen en het 

Markland College in Oudenbosch komen echter niet voor de verkabelingsregeling in aanmerking. 

Recent is de regeling nog verder 

uitgekleed. Alleen voor de gevoelige 

bestemmingen die recht onder de 

geleiders (draden) van de verbin-

dingen staan is er nu een tijdelijke 

uitkoopregeling. De verkabelings-

regeling is ervan afgesplitst en zou 

mogelijk worden opgenomen in een 

nieuwe wet: Voortgang Energie-

Transitie (VET). Op 6 april 2017 is 

die wet echter, op voorstel van mini-

ster Kamps eigen VVD, controversi-

eel verklaard. De start van een ver-

kabelingsregeling wordt daardoor 

nog verder vooruit geschoven. 

 

Roze bril 

Stel, we zetten een roze bril op, en 

gaan er vanuit dat een nieuw kabi-

net de wet VET snel door de Tweede 

Kamer loodst, inclusief een ruim-

hartig verkabelingsprogramma. Wat 

zou de uitkomst zijn als we dat uit-

gangspunt meenemen in de scores? 
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Bij de tracévarianten van Geel en Rood strepen we 419 vrijgespeelde gevoelige bestemmingen weg. 

Wat wordt dan de uitkomst? Wel, die blijkt onveranderd. De combinaties van Rood en Geel zorgen nog 

steeds voor de sterkste afname van het aantal gevoelige bestemmingen. 

 

 

3.3.6 Een gewogen gemiddelde of speciaal kijken naar scholen? 

Uiteraard zijn er ook allerlei gewogen scores mogelijk. Wat als je het voorkomen van nieuwe 

gevallen een wegingsfactor 5 geeft, en het vrijspelen van bestaande gevallen het gewicht 1? 

Of, wat als je scholen een zwaarder gewicht toekent? Het voorzorgbeginsel draait immers om 

het voorkomen dat kinderen in een te sterk magnetisch veld verblijven. Alleen de tracés Rood 

en Geel spelen ƻƻƪ ǎŎƘƻƭŜƴ ǾǊƛƧ όƛƴ hǳŘŜƴōƻǎŎƘ Ŝƴ ƛƴ .ǊŜŘŀύΦ ½ƻΩƴ ƎŜǿƻƎŜƴ ǊŜǎǳƭǘŀŀǘ Ȋƻǳ ŘŜ 

score van deze tracés nog verder verbeteren. 
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3.4 Gevoelige bestemmingen volgens de IEA 
Toen de Integrale EffectAnalyse verscheen bleek TenneT over het algemeen minder gevoelige 

bestemmingen te tellen dan de werkgroep. De verklaring bleek te zijn dat TenneT smallere 

magneetveldzones heeft gebruikt dan het RIVM heeft gepubliceerd op de Netkaart Hoog-

spanningsverbindingen. Bijvoorbeeld: 

Verbinding RIVM TenneT 

380 kV Geertruidenberg-Eindhoven 2 x 150 meter 2 x 100 meter 

380 kV Geertruidenberg-Borssele 2 x 160 meter 2 x 105 meter 

150 kV Breda-Etten 2 x 80 meter 2 x 70 meter 
 

Naar het oordeel van de werkgroep zijn de afstanden die het RIVM heeft gepubliceerd repre-

sentatiever dan de uitgangspunten van TenneT. Immers: 

- in geen van de afstanden is de toename door het bundelingseffect meegenomen; 

- de waarden die het RIVM publiceert zijn berekend conform de handreiking; 

- uitgangspunt in de toenmalige handreiking was een belasting met 30 procent (380 kV) res-

pectievelijk 50 procent (150 kV), terwijl alle lijnen nu aanmerkelijk zwaarder worden belast. 

 

3.4.1 Vraagtekens bij de schaalverdeling 
Wie de IEA goed bestudeert zal ook bij de vrijgespeelde gevoelige bestemmin-

gen vreemde zaken zien. Zo lijken alle tracés in deelgebied 3 op dit punt even 

goed te presteren (zie rood kader rechts). In de vorige paragrafen zagen we juist 

grote verschillen? Hoe is dit mogelijk? 

De verklaring is dat TenneT een niet zo praktische schaalverdeling heeft ge-

bruikt. Als maat zijn de aantallen gebruikt die corresponderen met nieuwe 

gevoelige bestemmingen. Terwijl een tracé al gauw tien keer zoveel bestaande 

knelpunten vrijspeelt, dan dat het nieuwe veroorzaakt. 

Verder zijn er grote verschillen tussen de deelgebieden. In deelgebied 2 zijn wei-

nig mogelijkheden, terwijl in deelgebied 3 honderden gevoelige bestemmingen 

kunnen worden opgelost. Dat vraagt om een gedifferentieerde schaalverdeling 

(op basis van het aantal aanwezige gevoelige bestemmingen in een deelgebied).  

Nu krijgt een tracé dat meer dan 30 gevoelige bestemmingen vrijspeelt direct de 

maximale score van drie plusjes. Dus, of een tracé nu 31, 310 of 600 gevoelige 

bestemmingen vrijspeelt, ze krijgen allemaal drie plusjes. Daarmee worden de 

onderscheidende kenmerken van tracés niet inzichtelijk. 

 

3.4.2 Score per saldo  

Een ander punt is dat bij ƘŜǘ ΨōŜƭƻƴŜƴΩ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǾǊƛƧǎǇŜƭŜƴ ƴƛŜǘ ǿƻǊŘǘ ƎŜƪŜƪŜƴ 

hoeveel gevoelige bestemmingen worden geraakt door het tracé. Stel, fictief 

tracé A raakt 100 nieuwe gevoelige bestemmingen en speelt er 31 vrij (per saldo: 

69 erbij). En fictief tracé B raakt slechts 31 nieuwe gevoelige bestemmingen en 

speelt er 600 vrij (569 opgelost). Die zouden bij deze schaalverdeling allebei 

dezelfde waardering krijgen. 
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Het was naar ons idee beter geweest als TenneT had gekeken naar aantallen gevoelige be-

stemmingen die per saldo waren vrijgespeeld, en/of een gedifferentieerde schaalverdeling 

had gebruikt. 

 

3.4.3 Te rooskleurige tellingen bij gebundelde tracés 

Het verschil in zonebreedte speelt niet alleen bij geraakte gevoelige bestemmingen. Bij 

sommige gebundelde tracés telt TenneT veel meer vrijgespeelde gevoelige bestemmingen 

dan de werkgroep er kan vinden. Hoe is dit mogelijk?  

Neem de variant Paars variant Oud-

Gastel in deelgebied 2 (P2 vOu). Bij 

dit tracé wordt in deelgebied 2 een 

deel van de 150 kV-verbinding tus-

sen Geertruidenberg en Roosendaal 

geamoveerd. TenneT noteert hier 

8 vrijgespeelde gevoelige bestem-

mingen. De werkgroep telde er hier 

geen enkele.  

Uitgaande van de RIVM-magneet-

veldbreedtes staan er nu 11 wonin-

gen in de magneetveldzone van de 

te amoveren verbinding (onder-

staande foto links).  

Niet alle woningen worden vrijgespeeld. Hier loopt namelijk ook de 380 kV-verbinding 

Geertruidenberg - Borssele. Voor deze lijn is door het RIVM een magneetveldzone genoteerd 

van 2 x 160 meter (foto rechts). Drie van de elf woningen (rood ingekleurd) staan ook in deze 

zone en worden dus niet vrijgespeeld. Tot zover klopt het keurig met de telling van TenneT.  
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Onderlinge beïnvloeding magneetvelden 

Voor tracé P2 vOu rekent TenneT met een 

toename van de magneetveldzone met 50 

procent (2 x 90 in plaats van 2 x 60 meter), als 

effect van de bundeling. Voor de bestaande 

verbinding heeft TenneT dit effect genegeerd. 

Dus, TenneT is er van uitgegaan dat de be-

staande verbinding wel de nieuwe beïn-

vloedt, maar dat het omgekeerde niet zal 

gebeuren. Dat is onlogisch. 

De werkgroep is er van uitgegaan dat de 

beïnvloeding van de bestaande verbinding 

het gemiddelde zal zijn van die bij de nieuwe: 

30 procent. En dan blijven alle acht woningen 

in een magneetveldzone staan. Er komen zelfs nog nieuwe woningen bij (geel gekleurd). 

MaarΧ Zelfs als er geen helemaal sprake zou zijn van onderlinge beïnvloeding, dan nog 

worden deze woningen niet vrijgespeeldΧ 

 

Werkelijke belasting van de verbinding 

De berekende zones van 380 kV-verbindingen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat 

gemiddeld slechts 30 procent van de verbinding wordt gebruikt. Dat 

is over het algemeen een redelijk uitgangspunt. De verbinding heeft 

twee circuits: twee aparte verbindingen. Door elk circuit voor maxi-

maal 50 procent te gebruiken kan bij calamiteiten of onderhoud aan 

één circuit, het andere circuit de uitval opvanƎŜƴΦ !ƭƭŜŜƴΧ Deze lijn 

wordt al jaren overbelast. 

Om de paar jaar publiceert TenneT een zogeheten Kwaliteits- en 

Capaciteitsdocument. Daarin worden investeringsplannen aange-

kondigd, en de staat van het hoogspanningsnet beschreven. Over 

deze verbinding meldde TenneT in de 2016-editie: 

4.5.7 Cluster Zuid-West 380 kV 
In de provincie Zeeland wordt aanmerkelijk meer elektriciteit geproduceerd dan 
er wordt verbruikt. Met het definitieve besluit tot de bouw van de nieuwe Sloe-
centrale bij Borssele (2007) en het wegvallen van een aantal grootverbruikers in 
Zeeland, wordt het hoogspanningsnetwerk vanuit Borssele volledig benut voor 
transport naar het achterland. De huidige verbinding zit dus als het ware óvolô. 
Dit heeft als gevolg dat: 
(é) 
Å er geen onderhoud meer kan worden uitgevoerd aan de hoogspannings-
verbindingen vanuit Borssele, zonder aanmerkelijke productiebeperkingen op te 
leggen. Afstemming van gelijktijdig onderhoud aan productie-eenheden en het 
hoogspanningsnetwerk is niet meer mogelijk zonder aanzienlijke economische 
gevolgen (structureel). 
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De bestaande verbinding wordt dus niet voor slechts 30 procent gebruikt, maar zit ΨǾƻƭΩΦ ½ŜƭŦǎ 

zo vol dat als er onderhoud plaats vindt aan de centrale (en er dus minder elektriciteit wordt 

geproduceerd), TenneT er nog steeds niet in slaagt om het gebruik van de lijn onder de 50 

procent te krijgen - wat nodig is om onderhoud te kunnen verrichten aan deze hoogspan-

ningslijn. 

Natuurlijk, als de ZW380 Oost gereed is dan kan die een deel van het transport overnemen. 

De overbelasting van de bestaande lijn neemt dan af. EcƘǘŜǊΧ 9Ǌ ǿƻǊŘŜƴ ǿƛƴŘƳƻƭŜƴǇŀǊƪŜƴ 

gebouwd voor de Zeeuwse kust. Die energie moet ook worden getransporteerd.  

Vroeger speelden onderlinge beïnvloeding, en de werkelijke belasting van een verbinding, 

geen rol in de berekening van de magneetveldzone. In oktober 2013 is dat veranderd. Toen 

heeft het RIVM handreiking 4.1 in gebruik genomen. Daarmee kunnen de werkelijke belasting 

van een lijn, en onderlinge beïnvloeding door bundeling wel worden doorgerekend in de 

magneetveldzone. 

De werkgroep kreeg hulp van het RIVM bij het opstellen van een formule, om een bekende 

magneetveldzone om te rekenen, als de belasting van de lijn hoger is dan 30 procent: 

◌▄►▓▄■░▒▓▄ ╫►▄▄▀◄▄ ▄▄►▀▄► ╫▄►▄▓▄▪▀▄ ╫►▄▄▀◄▄ Ͻ
◌▄►▓▄■░▒▓ ▌▄╫►◊░▓

▄▄►▀▄► ○▄►◌╪╬▐◄ ▌▄╫►◊░▓
  

Stel dat na de voltooiing van de ZW380 Oost, gemiddeld 51 procent van de transportcapaciteit 

van de bestaande verbinding wordt gebruikt. Dan is de magneetveldzone van die lijn (nog los 

van het effect dat onderlinge beïnvloeding heeft) niet 2 x 160 meter, maar: 

◌▄►▓▄■░▒▓▄ ╫►▄▄▀◄▄  Ͻ    

◌▄►▓▄■░▒▓▄ ╫►▄▄▀◄▄  Ͻ Ѝȟ  

◌▄►▓▄■░▒▓▄ ╫►▄▄▀◄▄  Ͻȟ    

◌▄►▓▄■░▒▓▄ ╫►▄▄▀◄▄  □▄◄▄►   

Met ŀƴŘŜǊŜ ǿƻƻǊŘŜƴΧ ½ŜƭŦǎ ŀƭǎ ƴŀ ŘŜ ǾƻƭǘƻƻƛƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ½²оул hƻǎǘ nog maar 51 procent van de capa-

citeit van de bestaande verbinding wordt gebruikt, en het bundelen van de drie verbindingen geen 

enkel effect heeft, dan nog zal de magneetveldzone 2 x 208 meter breed zijn. Dat is 30 procent breder 

dan nu: de geel gekleurde zone, ƛƴ ŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƳŜǘ ƎŜǾƻŜƭƛƎŜ ōŜǎǘŜƳmingen. 

De werkgroep gaat er vanuit dat de door TenneT gepresenteerde aantallen vrijgespeelde 

gevoelige bestemmingen bij gebundelde tracés te rooskleurig zijn. Paarse en Blauwe tracés 

worden hierdoor te mooi afgeschilderd. 
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3.4.4 Minder gevoelige bestemmingen geteld 

Het omgekeerde komt ook voor. Bij tracés die 

niet bundelen met hoogspanningslijnen, maar 

met andere infrastructuur, of een vrije route 

volgen, telt TenneT juist aanmerkelijk minder 

gevoelige bestemmingen dan de werkgroep.  

Neem de Bosroute bij De Moer. De telling van 

de werkgroep komt uit op 28 vrijgespeelde 

woningen. TenneT meldt er slechts 18. 

Ook hier ligt de verklaring in het hanteren van 

afwijkende zonebreedtes. Het getal 28 is ge-

baseerd op de door het RIVM gepubliceerde 

zonebreedtes. De 18 gevoelige bestemmingen 

zijn gebaseerd ƻǇ ŘŜ ΨƻǇǘƛƳƛǎǘƛǎŎƘŜǊΩ ŀŀƴƴŀƳŜ 

van TenneT, dat het wel meevalt met de 

breedte van de magneetveldzones. 

 

 

3.5 Gevoelige bestemmingen bij toename transport 
Bij berekening van aantallen gevoelige bestemmingen wordt er van uitgegaan dat gemiddeld 

slechts 30 procent van de capaciteit van een 380 kV-verbinding wordt gebruikt. In paragraaf 

3.4.3 zagen we al dat na verloop van tijd een lijn intensiever kan worden gebruikt - een lijn 

ƪŀƴ ȊŜƭŦǎ Ȋƻ ΨǾƻƭΩ ǊŀƪŜƴΣ Řŀǘ ŜǊ ƎŜŜƴ ƻƴŘŜǊhoud meer kan worden gepleegd. 

De monitoringscommissie adviseerde TenneT om in het MER ook aandacht te besteden aan 

ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ǿŀŀǊƛƴ ƳŜŜǊ Řŀƴ όƎŜƳƛŘŘŜƭŘύ ол ǇǊƻŎŜƴǘ Ǿŀƴ ŘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŜƛǘ Ǿŀƴ ŘŜ ½²оул ǿƻǊŘǘ 

gebruikt. Hoe breed is de magneetveldzone bij een gemiddelde belasting op 50 procent? Of 

op 70 procent? 

Over dit onderwerp hebben we in de IEA geen informatie aangetroffen. Maar misschien kan 

de werkgroep TenneT een handje helpen. Samen met het Kennisplatform EMV en het RIVM 

hebben we gezocht naar betrouwbare vuistregels, om vanuit bekende magneetveldzones te 

gaan rekenen. 

 

3.5.1 Rekenen met magneetveldzones 

Voor de berekening van de breedte van magneetveldzones bij een afwijkend gebruik kan de 

volgende formule worden gebruikt: 

╫►▄▄▀◄▄ ╫░▒ ╪█◌░▒▓▄▪▀ ▬▄►╬▄▪◄╪▌▄▄▄►▀▄► ╫▄►▄▓▄▪▀▄ ╫►▄▄▀◄▄ Ͻ
╪█◌░▒▓▄▪▀ ▌▄╫►◊░▓

▄▄►▀▄► ○▄►◌╪╬▐◄ ▌▄╫►◊░▓
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Voor een gecombineerd en gebundeld deeltracé wordt nu, bij een gemiddelde belasting op 

30 procent, uitgegaan van een magneetveldzone van 2 x 90 meter. Wordt de lijn intensiever 

gebruikt, zeg gemiddeld 50 procent, dan wordt de breedte van de magneetveldzone als volgt: 

╫►▄▄▀◄▄ ╫░▒  ▬►▫╬▄▪◄ ▌▄╫►◊░▓  Ͻ   

╫►▄▄▀◄▄ ╫░▒  ▬►▫╬▄▪◄ ▌▄╫►◊░▓  Ͻȟ   

╫►▄▄▀◄▄ ╫░▒  ▬►▫╬▄▪◄ ▌▄╫►◊░▓   

Op dezelfde manier kunnen we alle bekende waarden omrekenen. 

 

3.5.2 Toename transport tot 50 of 70 procent en/of strengere normen 

Een toename tot (gemiddeld) 50 procent lijkt een redelijke verwachting. Een stijging tot 70 procent 

ȊƛŜǘ ŘŜ ǿŜǊƪƎǊƻŜǇ ŀƭǎ ŜŜƴ ΨǿƻǊǎǘ ŎŀǎŜΩ-scenario. Daarnaast is het interessant om te kijken wat er 

gebeurt als de regels worden verscherpt, van 0,4 naar 0,2 ¢˃Χ 

 

Leuk, die getalletjes, maar wat betekent dit nu in de praktijk? Komen er substantieel veel 

meer gevoelige bestemmingen in een magneetveldzone te staan, als er meer transport-

capaciteit wordt gebruikt, en/of de normen worden aangescherpt?  
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3.5.3 Voorbeeld 1: tracé Rood bij Oosterhout met norm 0,4 ˃ T 

Tracé Rood passeert bij Oosterhout op korte afstand een woonwijk. ±ŀƴŀŦ ǿŜƭƪŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ 

worden er substantieel meer gevoelige bestemmingen geraakt?  

Blauw:  gemiddeld 30 procent van ontwerpbelasting 

Geel:  gemiddeld 50 procent van ontwerpbelasting 

Rood:  gemiddeld 70 procent van ontwerpbelasting 

 

Wordt de capaciteit van de lijn gemiddeld voor 70 procent of meer gebruikt, dan komen in de 

uiterste westkant van de wijk een aantal tuinen in de magneetveldzone te staan. 
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3.5.4 Voorbeeld 2: tracé Rood bij Oosterhout met norm 0,2 ˃ T 

Stel, de gehanteerde norm wordt twee keer zo streng gemaakt: 0,2 in plaats van 0,4 T˃. Hoe 

sterk moet het capaciteitsgebruik dan stijgen om te leiden tot een significante stijging van het 

aantal gevoelige bestemmingen? 

 

Conclusie: bij een twee keer zo strenge norm komen er vanaf een gemiddeld gebruik op 50 

procent substantieel meer woningen in de magneetveldzone terecht. 
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3.5.5 Voorbeeld 3: tracé Blauw en Geel bij Made met norm 0,4 ˃ T 

Nog een voorbeeld. De hoofdtracés van Blauw en Geel lopen ten zuiden van Made, vlak langs 

snelweg A59. Hoe vallen die uit bij een toename van het gebruik van de verbinding? Weder-

om: 

Blauw:  gemiddeld 30 procent van ontwerpbelasting 

Geel:  gemiddeld 50 procent van ontwerpbelasting 

Rood:  gemiddeld 70 procent van ontwerpbelasting 

 

Zelfs bij een gebruik op gemiddeld 70 procent van de ontwerpbelasting reikt de magneetveld-

zone niet of nauwelijks verder dan de berm van snelweg A59. 

 

  



 
MER ZW380 Oost - Kanttekeningen, correcties  en aanvullingen pagina 33 
 

3.5.6 Voorbeeld 4: tracé Blauw en Geel bij Made met norm 0,2 ˃ T 

Wat zijn de gevolgen voor Made, als het gebruik van de verbinding toeneemt en de norm 

twee keer zo streng wordt? 

 

/ƻƴŎƭǳǎƛŜΣ ȊŜƭŦǎ ƛƴ ŘŜ ƳŜŜǎǘ ŜȄǘǊŜƳŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ōƭƛƧǾen de gevoelige bestemmingen van Made 

op ruime afstand van het tracé. 
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3.5.7 Voorbeeld 5: tracé Paars Westzijde A17 bij Oud-Gastel met norm 0,4 ˃T 

Dan tracé Paars Westzijde A17 (P2 vWe). Wat zouden de gevolgen zijn nabij Oud-Gastel, bij 

een toename van het gebruik van de verbinding? We stellen de beïnvloeding van de bestaan-

de magneetveldzone door bundeling met de ZW380 op nul, en hanteren weer: 

Blauw:  gemiddeld 30 procent van ontwerpbelasting 

Geel:  gemiddeld 50 procent van ontwerpbelasting 

Rood:  gemiddeld 70 procent van ontwerpbelasting 

 

Veel woningen staan nu al in de zone waar bij 30 procent een magneetveld sterker dan 0,4 T˃ 

heerst. De sterkste effecten doen zich voor bij de bestaande verbinding (links). 

  














































